Zaklad Ustlug Kominiarskich

i
|
Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa oraz zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151/43/06 T_ o
Jedlina- Zdréj ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661 /

06 -03- 2018
... ..__..__..Ab/,rj]l._:\;?j:'z,,..

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Fawe! Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul. Poludniowa 3/3

NIP 885-115-36-47, REG A =
Tel. 606 892 (6321890644981 Jedlina Zdréj 03.03.2018r

Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o.o0.
ul.Gen.Karola Swierczewskiego 46
58-370 Boguszow- Gorce

Dotyczy wykonania opinii szt.20 na indywidualne podiaczenia kotlow gazowych w lokalach w
budynku przy ul. Szkolnej 26 w Boguszowie Gporcach.

Poniewaz w budynku jest zbyt mata ilo§¢ przewoddéw kominowych, do ktérych mozna by byto
wlaczy¢ indywidualne wentylacje wywiewne z lokali mieszkalnych, proponuje zainstalowac na

wylotach przew.wentylacyjnych wentylatory wyciagowe.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami stosowanie zbiorczych wentylacji wywiewnych-
grawitacyjnych jest zabronione, dla tego tez proponuj¢ takie rozwiazanie.

W zalgczeniu rzuty piondéw kominowych — proponowane zgodnie z opiniami.
{

UG KOMINIARSKIC: LAWEL KRZEMI, -
ZAKmDPBSr;?Krzemiﬁski UPRAWNIONY MISTRZ KOAIIYSJS]K"SK] UPRAWNSONY MISTRA X
58.330 Jedlina-Zdre), ul. Poludniowa 303 Do wykonywania prac na stanowisku ZRZESZONY W KORPORAC
b §85-115-36-47, REGON 890644981 eksploatacozoru w zaksesie Kontoln pomiarowym Wpisany do R
N 606 892 661 urzadzen | mstalacji gazowych _
Tel. Nr upr. 100/E/1842/2004: D 3-2448/854/08 ski
Uprawniony do prac na stanowisku eksploatacji

w zakresie obslugi, konserwacji, remontdw,
montagu i kontrolno-pomiarowym
urzadzen energetycznych-wentylacji i klimatyzacji,
pomp i wentylatorow powyiej 50 kW.

Nr Upr. E£2-2443/654/08

Pawel Krzemiriski
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Zaklad Ustlug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okrggowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC
Pawel Krzemiriski
£8-330 Jedlina-Zdrdj, ul. Potudniowa KTk}
NIP 885-115-36-47, REGON 89064498
Tol. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2013r

OPINIA NR 83/03/2018

Nr. 26/20 w Boguszowie Gorcach

W budynku przy ul. Szkolna
Dotyezaca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Krzeminskicgo w celu
wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlgczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominéw

ustalenia stanu technicznego pieca

o ik

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje :

Przewéd kominowy nr 8-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.0-GAZ typu ,,.C” z zamknietg komorg spalania.

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacj¢ nawiewng —
dopowietrzajacq o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75,p0z.690)

z pozniejszymi zmianami ( §172. pkt.3 14.)

Przewdd kominowy nr 11-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wenlylacji wywiewnej z pom kuchnia.

Przewéd kominowy nr 3-grupa V. odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarke okienna i drzwiowg nalezy dopowietrzy¢ mieszkanie
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwieinia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanic ( Dz.UNr.75 p0z.690 z 15 ezerwea 2002r.)
7 pOZniejszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela (inwestora) i opiniodawey .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosic¢
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidlowosci wykonania oraz

wydania protokolu powykonawczego .

FAWEL KRZEMINSK)
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSIK)
Do wykonywania prac na stanowisku
eksploataciii dozor w zaiqesie konlfono-pomiarowym
urzgdzen | instalacji gazowych
Nr upr. 100/8/1842/2004: 0 3-2443/654/08

.““ 7 .
UPRAWNIONY MISTRZ K
ZRZESZONY W KORPORACI KOMID Pl SKICH

Whpisany do Rejestr

Pawel Krzer
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sagdowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USLEUG XOMINIARSKICH
Pawel Krzemiriski
58-330 Jedlina-Zdroj, ul.Poludniowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644081
Tel. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR 82/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/19 w  Boguszowie Gorcach

Dotyczgea urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistiza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego wcelu:
1. wskazania przewodu kominowego usytunowania miejsca na podljczenie

. ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego picca

v

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje :

Przewdd kominowy nr 4-grupa I odpowiada nizej wymicnionym przepisom 1 moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ..C” z zamknigtg komorg spalania.

W pomieszezeniu, w kidrym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacjg nawiewng —
dopowiclrzajacq o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75.poz.690)

z poznigjszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przewdd kominowy nr l-grupa | odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢é przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr 9-grupa [ odpowiada nizej wymienionym przepisom 1 moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewne] z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szezelng stolarke okicnng i drzwiowa nalezy dopowietrzy¢ mieszkanic
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono woparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.UNr.89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetiznych i Administracji z dnia 21 kwictnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawic warunkéw , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usymowanie ( Dz.UNr.75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
7 poZniejszymi zmianami.

Opinig sporzqdzono w 2 egz. z przeznaczenicm po 1 egz. dia wiasciciela ( inwestora) i opiniodawcey .

preczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kommiarskiego

UWAGA : FAWEL KRZEMINS )

po wykonaniu w/w zaleceri nalezy zglosi¢
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidlowosci wykonania oraz

wydania protokolu powykonaweczego .

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSi:
Do wykonywania prac na stanowisku
aksploatacii i dozory w zakiesle kontommo-pomiarowyn
urzadzen i instalacji gazowych
Nr upr, TOMR/18422004: 0 3-24431854/08

E.JPRAWN&ONY MISTRZ KON
ZRZESFONY W KORPORAC! KOMINIEL

Wpisany do Rejestru

Pawel Krzemiffsk
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Zaklad Ushug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Z.droj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC.
Pawet Krzeminsici
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul.Petudniowa 3/3

NIP 885-115-36-47, REGON 89064490 . -
Tel. 606 892 661 Jedlina- Zdro] 03.03.2018r

OPINIA NR 81/03/2018

W budynku przy ul. Szkelna Nr. 26/18 w Boguszowie Gorceach

Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Krzeminskiego wcelu :
wskazania przewodu kominowego usytnowania miejsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego komindw

ustalenia stanu technicznego pieca

R

W zwigzku 7 powyzszym slwierdza si¢ co nastgpuje :

Przewdd kominowy nr 19-grupa | odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ..C” z zamknigla komora spalania.

W pomieszezenin, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna —
dopowictrzajaca o wym.min.200cm?.

Pomieszczenic spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75,p0z.690)

7 pozniejszymi zmianami ( §172. pkt.3 14.)

Przewdd kominowy nr 12-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przew6d kominowy nr 22-grupa I odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenlylacji wywiewne] z pom. lazienka.

W chwili doszezelnienia lokalu montujac szczelng stolarke okienng i drzwiowa nalezy dopowietrzy¢ micszkanie
montujac nawietrzaki okicnne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane 7 dnia 07.07.1994r ( Dz.UNr89 poz.414) wraz z po7niejszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngirznych i Administracji z duia 21 kwietia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj oraz. Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw . jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyliowanie ( Dz.U.Nr75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
Z poZnie)sZymi zimianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wiasciciela (inwestora) i opiniodawey .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominarskiego

UWAGA :
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosic¢ #a i o y N
do Z-ilu kominiarskiego celem sprawdzenia UPRAW%I%!‘%Y lﬁfgi-&[g %ﬁﬁﬁs& UPRAWNIONY MISTRZ IOMINIIH KT
prawidlowosci wykonania oraz Do wykonywania prac na stanowisku ZRZESTOHY W KORPORACU KOMIHIARZY/ IcH
wydania protokolu powykonawczego . elsploatacjii dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym Whisany do Rejestru PO( 44
urizgdzer’ | instalacji gazowych D W remirislcl
Nr upr. IMIE’IMW]‘M: D 3'2443]’654108 Pawel Krzeminslki
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Zaklad Ushug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzgdzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdr6j ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH

Pawel Krzemirislddl .

58-330 Jedlinz-Zdroj, ul Potudniowa 3/3 . .

NIP 885-115-36-47, REGON 890644981 Yeilling-"Z dro_] 03.03.20181
Tel, 606 892 661

OPINIA NR. 80/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/17 w  Boguszowie Goreach
Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych vzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Krzeminskiego wcelu :

L wslazania przewodn kominowego usytuowania miejsca na podlaczenie

2. ustalenia prawidlowosci podlgczenia

3. ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzcn grzewczych lub wentylacyjnych
4. uslalenia stanu technicznego komindw

5. uslalenia stanu technicznego pieca

W zwiazku z powyzszym slwierdza sie co nastgpuje :

Przewod kominowy nr 17-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przcznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,.C” z zamknigta komory spalania,

W pomieszezenin, w kidrym bedzie zamstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonaé wentylacje nawiewna —
dopowietrzajgcq o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarle w Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz U.Nr.75,poz.690)

z poznigjszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przewéd kominowy nr 20-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr 12-grupa V' odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacyi wywiewne] z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienng i drzwiowa nalezy dopowietrzyé mieszkanic
montujgc nawietrzaki okienne.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz UNr.89 poz.414) wiaz z pozniejszymi zmianami .

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh | Administracji z duia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeci wpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytowanie ( D2UNE7S poz.690 z 15 czerwea 2002r)
Z poZniejszymi zimianami,

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczenicm po 1 egz. dia wlasciciela (inwestora) i opiniodawey .

picczitka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskieglo

UWAGA :
po wykonaniu w/w zalecen naleiy zglosié

do Z-du komininrskiego celem sprawdzenia AW KRLWMIN &
prawidlowosci wykonania oraz UPAT&WEIOIW WISTRZ K(bel\;ﬁs]fﬁ‘sﬁj
wydania protokolu powykenawezego . ks ykonywania prac ng stanowisky

phoatacjii dozory w zaj ;
N urzadze j msrae'gi!}?ggiéngﬁrgigmwym
T upy 100/E18428004. 1y 3-24431664/08
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Zaklad Ustlug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdro6j ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawe! Krzeminski

58-330 Jedlina-Zdrdj, ul.Poludniowa 3/3

NIP 885-115-36-47, REGON 890644981 S 2 nAa nn .

Tol. 606 892 661 Jedlina- Zdro) 03.03.2018r

OPINIA NR. 79/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/16 w  Boguszowie Gorcach
Dotyczaca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiego Pawla Krzemitiskiego  w celu :

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlaczenic

2. ustalenia prawidiowosci podlyczenia

3. ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewezych lub wentylacyjnych
4. ustalenia stanu cchnicznego komindw

5. ustalenia stanu technicznego pieca

W zwigzkuo z powyiszym stwierdza si¢ co nastgpuje

Przewdd kominowy nr 6-grupa V odpowiada niZej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ..C” z zamlkni¢la komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna —
dopowietrzajaca o wym.min,200cm?.

Pomieszczenic spelnia wymogi zawarte w Rozp Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75,poz.690)

7 pozniejszymi zmianami ( §172. pkt.3 14.)

Przewod kominowy nr 10-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom 1 moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenlylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewdd kominowy nr 2-grupa V. odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywicwne] z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienng i drzwiowsa nalezy dopowietrzy¢ mieszkanic
montujac nawictrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane ¥ dnia 07.07.1994r ( Dz2.UNr.89 poz.414) wraz z poZniejszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetznyeh i Adminisiracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow . jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usyluowanic ( Dz.UN-T5 poz.690 z 15 czerwea 2002r)

7 pOznicjszymi zmianami.
Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka 1 podpis

uprawnionego Mistrza Kommiarskiego
UWAGA :
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosic
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia o ke . Ul
prawidlowosei wykonania oraz UPRfW%I%ﬁY fé@éﬂM!me 2”7
wydania profokelu powykonawczego . Do wykonywanial %?ELZ‘. ngggl%[&gﬁﬁj
eksploatagiii dozor W zakreste kontrolno-pomiaronym Pawel Krzemiiiskj

urzadzen | instalacji gazowych

e upr. 100//184212002:  3-2443/654/08
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okrggowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrdj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICE
Pawet Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdroj, ul.Poludniowa 3/5
NIP 885-115-36-47, REGON 890644981
Tel. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR. 78/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/15 w  Boguszowie Gorcach
Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez : 1

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskicgo w celu :
1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlaczenic

2. wustalenia prawidlowoéci podlaczenia

3. uslalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnveh
4. ustalenia stanu technicznego komindw

5. ustalenia stanu technicznego picca

W zwigzku z powyzszym stwicrdza si¢ co nastgpuje

Przewdd kominowy nr 6-grupa | odpowiada nizej wymienionym przcpisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
lkotla C.O-GAZ typu ,.C” z zamknietg komorq spalania.

W pomicszezenin, w kidrym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng —
dopowietrzajgcq o wym.min. 200cm?.

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp.Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75,poz.690)

z poznicjszymi zinianami ( §172. pkt.314.)

Przewod kominowy nr 2-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywicwnej z pom kuchnia.

Przewod kominowy nr 11-grupa l odpowiada nizej wymicnionym przepisom i mozc byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienna i drzwiows nalezy dopowictrzy¢ micszkanie
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane 7z dnia 07.07.1994r { Dz UNr.89 puz414) wraz z pozniejszymi zmianami ,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnegtrzoych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeciwpozarowsj oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz UNL7S poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
Z poZni¢szymi zmianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wladeiciela ( inwestora) i opiniodawcey .

pleczytka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego
UWAGA :
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosic¢

do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia 7 e A WNTONY MYSTIUZ TCOMI Y 1Y

. . . ¢ o A . AWNIONY MISTRZ IKOMI 3041
prawidlowosci wykonania oraz UPRMI‘%)%Y (W%g'ﬁk% %‘;’Yﬁg‘: : yﬁﬁébo.w 4§ KORPORACI IKCHINIARZ Y ;»,ﬁ' i
wydania protokohu powykonawezego . Do wykonywania prac na Stanowis?(ulb Wpisany do Rejestru pofd/gr &4

eksploatacjii dozoru w zakresie konolno- zeminsk
urzgdzen i instalacj?glgﬂzngﬂgﬁmm Pawel Krzemitsf
Nr upr, 100/E/1842/2004; D 3-2443/654/08
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

7AKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawel Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul.Poludniowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 080644981
Tal. 606 892 66

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR. 77/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/ 14 w  Boguszowie Goreach

Dotyczgca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia misirza kominiarskiego Pawla Krzemi nskicgo wcelu:
wskazania przewodu kominowego usytnowania miejsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

uslalenia stanu lechnicznego kominow

uslalenia stanu lechnicznego picca

e DR

W zwigzku 7 powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje :

Przewo6d kominowy nr 18-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.0-GAZ typu ,,C” z zamknigta komora spalania.

W pomicszezeniu, w ktdrym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng —
dopowietrzajaca o wym.min.200cm?”,

Pomicszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp . Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75.p0z.690)

7z pé7nicjszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przewod kominowy nr 13-grupa | odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenltylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewodd kominowy nr 21-grupa I odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarke okienng i drzwiowg nalezy dopowietrzy¢ micszkanie
montujgc nawietrzaki okienne.

Opinie sporzadzono w oparciu 0 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z péznigjszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Adminisiracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzenia Minislra
Infrastrukiury z dnia 12 kwielnia 20021, w sprawie warunkéw . jakim powinny od powiadac budynki i ich usytawanie ( Dz U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwea 2002r)
7 pdzniejszymi Zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz. 7 przeznaczeniem po 1 egz. dla wiasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA : L ‘ .
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié UPIR%I%%W m%&ﬁﬁﬁém

do Z-_tlu kominiarskiego celem sprawdzenia Do wykonywania prac na stanowisku UPRAWNIONY MISTRZ IKCOMINTAL ShC
prawidlowoici wykonania oraz eksploalacjii dozoru w zalgesie Kontolnu-pomiaiouym ZRZESIONY WKORPORAC I KOUINRRZYE
wydania protokolu powykonawczego . urzadzen i instalacji gazowych Whpisany do Rejestru pod 1

Ny aps, TOE/1842/2004: O 324431664108 Pawel Krzeminslki
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Zaklad Ustug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzgdzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdro6j ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

7ZAKEAD USKUG KOMINIARSKIC:
Pawe! Krzemiriski
58-330 Jadlina-Zdroj, ul.Potudniowa 3!5: | |
NIP 885-11 5-36-64076, %gg(ég“{i%ﬁmge { Yeodlit Zdrti U3,03.20185
Tel. 2

OPINIA NR. 76/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/13 w Boguszowie Gorecach

Dotyczgca urzgdzei grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajaccgo wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Krzemitiskiego wcclu :
wslazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu fechnicznego komindw

ustalenia stanu lechnicznego picca

Lh = W N e

W zwigzku z powyzszyvm stwierdza si¢ co nasigpuje :

Przewod kominowy nr 19-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.0-GAZ typu .,.C” z zamknietg komorg spalania.

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.0-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacj¢ nawiewna —
dopowietrzajacg o wym min.200cm?.

Pomieszczenic spelnia wymogi zawarle w Rozp Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75,poz.690)

z pdzniejszymi zmianami ( §172. pkt.3 1 4.)

Przewod kominowy nr 2 1-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i mozc by¢ przeznacrony dla podlaczenia
wenlylacji wywiewngj z pom kuchnia.

Przewédd kominowy nr 13-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ prze/maczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnicnia lokalu montujac szczelng stolarkg okienng i drzwiowg nalezy dopowietrzyé micszkanie
montujac nawictrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w opareiu © Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( D2.UNr.89 poz.414) wraz z poZnigjsZymi Zmianami .
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngirznych i Administracji z dnia 21 kwiemia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow ., jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanic ( Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
Z pOZnigjszymi zimianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wladeiciela ( inwestora) i opiniodawey .

picczgtka 1 podpis

rAaWes KBRZEMINSK uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA : UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSK! s

po wykonaniu w/w zalecen naleiy zglosi¢ Do wykonywania prac na stanowisku UPRAWNIGNY MISTRZ KOMINT
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia elsploatac] i dozotu w zaksesie kontrolno-pomiarowym ZRZESZONY W KORPORACJI KOUINIARZY |
prawidlowosci wykonania oraz urzadzen i instatac)i gazowych Wpisany do Rejestru poq
wydania protokolu powykonawczego Nr upsi. [MB/1842/2004: D 3-2443/654/08

Pawet Krzeminski
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

StUG KOM[NIARSK[\;.
ZAKMDP}]JM* Kr'zern;n{ij;:\iowa 33
8-330 Jedlina-Zdrdj, ul.Fo 3
{5\HP AA5-115-36-47, REGON 698064400

Tel. 606 892 661 Jedlina- Zdroj 03.03.2018r
OPINIA NR. 75/03/2018
W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/12 w  Boguszowie Gorecach

Dotyczaca urzadzei grzewczo- kominowych nzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskicgo w celu :
wskazania przewodu kominowego usytuowania micjsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewezych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu iechnicznego kominow

ustalenia stanu technicznego pieca

Ui e

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje ;

Przewod kominowy nr 4-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,,C” z zamknigta komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktorym bedzic zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacjc nawiewng —
dopowietrzajacg o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp.Min Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (DzU.Nr.75.poz.690)

z pézniciszymi zmianami ( §172. pki.3 i 4.)

Przew6d kominowy nr 9-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom kuchnia.

Przewod kominowy nr I-grupa V. odpowiada niZej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewng) z pom. lazienka.

W chwili doszezelnienia lokalu montujac szczelng stolarke okienng i drzwiowa nalezy dopowictrzyé mieszkanie
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzgdzono w oparciu 0 Uslawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami .
Rozporzadzenia Minislra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeciwpozarowej oraz Rozparzgdzenia Ministra
Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow , jakim powinny od powiada¢ budynki i ich usyluowanie ( Dz.UNr.75 poz.690 7 15 czerwea 2002r.)
2 pOZNig|szymi zmianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wiaciciela (inwestora) i opiniodawey .

pieczgtka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kommiarskicgo

UWAGA :

po wykonaniu wiw zalecen nalezy zglosié CAWEL KBZEMINS K

do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSH - ”'0\ /v MISTRZ TCOMINIAR/IfI
prawidlowosci wykonania oraz Do wylgqnywama prac na stanowisk f,:f,,“,:‘,‘] !P{( W KORPORAC! KOKINIARZY POLI)
wydania protokelu powykonawezego . eksploatacjii dozory w zalresie Komoinu-pomasoyis Whisany do Rejestru pod 1)

urzgdzen i instalacji gazowyct
Nrups, 1OO/E/1842/2004: 0 3-2445/864/08 Pawel Krzeminski
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzei
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdr6j ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

USEUG KOMlgﬂlARSKit‘_.
ZAK&ADP&L?}QJ Kyrzeminiski -
58-330 Jedlina-Zdro], ul Potudniowa L1
NIP 886-116-36-47, REGON 69064498

Tel. 606 892 661 Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR. 74/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/11 w Boguszowie Gorcach
Dotyczijca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiego Pawla Kizeminskicgo wcelu:
wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlgczenic

ustalenia prawidlowoéci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzei grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego pieca

e s

W zwiazku z powyzszym stwicrdza si¢ co nastgpuje :

Przewéd kominowy nr 7-grupa | odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczen ia
kotla C.0-GAZ typu ..C” z zamknigta komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.0-GAZ. nalezy wykona¢ wentylacjg nawiewng —
dopowietrzajaca o wym.min.200cm?.

Pomieszczenic spelnia wymogi zawarle w Rozp. M Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75.poz.690)

z po7migjszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przew6d kominowy nr 3-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewngj z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr 9-grupa I odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszezelnienia lokalu montujac szczelng stolarke okienng i drzwiowa nalezy dopowictrzy¢ mieszkanic
montujac nawietrzaki okiennc.

Opinig sporzadzono w oparcin o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.UNr.89 poz.414) wraz z po/nicjszymi zimianami .
Rozparzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwielnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarawsj oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.UNr75 po£.690 7 15 czerwea 2002r.)
7 po7nigj sZymi zmianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wladciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kommiarskiego

UWA?A: . e maled osic }{WRAWNIGIW MISTRZ KOMINIAR QI

po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosic ’ =y T \ ZRZESZONY W KORPORAC KOMINIARZY PLSKIC

R S ¥ . rawke KRZEMINSK pesiold) o ' ‘

g?qf:::llll(::ss;l::h:‘l;:?:[%;; I:lf:‘l1 :pl awdzenia UPRAWNIONY MES’I‘RZ KOMINMRIS(W Wpizany do Rejestru pod fl4
Do wykonywania prac na stanowlisku Pawel Kizeminski

wydania protokolu powykonawczego elsploataciozoru W Zaigeaie KONOIL pomtarowyi
urzgdzen i instalacji gazowych
Ny upz, 100/E/1842/2004; D 3-2443/664/06
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozei pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawel Krzemiriski
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul. Poludniowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 830644981
Tel. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR 73/03/2018

Nr. 26/10 w  Boguszowie Goreach

W budynku przy ul. Szkolna
Dotyczaca urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez

Sporzadzona przcz posiadajacego wymaganc uprawnicnia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego wcelu
wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podljczenie

ustalenia prawidlowoéci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego pieca

e

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje :

Przew6d kominowy nr 3-grupa II odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.0-GAZ typu ,.C” z zamknigtg komora spalania.

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacjg nawiewna —
dopowietrzajacg o wym.min.200cm?,

Pomicszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr.75.poz.690)

7z podzniejszymi zmianami ( §172. pki.3 1 4.)

Przewdd kominowy nr 13-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przcznaczony dla podlaczenia
wenlylacji wywicwnej z pom.kuchnia.

Przewéd kominowy nr 22-grupa | odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewncj z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelna stolarke okienng i drzwiowsa nalezy dopowietrzy¢ mieszkanie
montujgc nawietrzaki okienne.

Opinig sparzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dv.UNr8Y poz.414) wiaz z poZnigjszymi zmianami .
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych { Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeciwpozarowe] oraz Rozporzadzenia Minisira
Infiastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow . jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
7 pazZNig) szymi Zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawcy .

pieczatka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zaleceri nalezy zglosic
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidlowosci wykonania oraz

wydania protokolu powykonawczego .

PAWE:. KRZEMINGS K,
UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSK:
Do wykonywania prac na stanowisku
elsploataci i dozoru w zakfesie koniroln-pomiarowyn
urzadzen i instalacji gazowych
Ny wpr, [DOEMABA2/204: D 5-2443/664/08

UPRAV/NIGNY MISTRUZ KOMINTAJURAL
ZRZESZONY W KORPORACJ! KOLINIARZY PO iy

Whpisany do Reje:

Paivel Krzeminsii
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Zaklad Ustug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okrggowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdro6j ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH
Pawet Krzemiriski
58-330 Jedlina-Zdroj, ul.Poludniowa 3(3

NIP 885-415-36-47, RECON g Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR. 72/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/9 w  Boguszowie Gorcach
Dotyczagca urzadzen grzewczo- kominowych wiywanych przez :

Sporzadzona przcz posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego wcelu :
. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podljczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

uslalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego pieca

e

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co naslgpujc |

Przewdd kominowy nr 18-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisoin i moze by¢ przeznaczouy dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ..C” z zamknielg komorg spalania.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonad wentylacj¢ nawiewna —
dopowietrzajaca o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp, Min Infrastruktury z dnia 12 lewietnia 2002r (Dz.U.Nr. 75, poz.690)

z pézniejszymi zmianami ( §172, pkt.314.)

Przewod kominowy nr 20-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia,

Przewod kominowy nr 14-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moz¢ by¢ przemmaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewngj 7 pom. lazienka,

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szezelng stolarke okienng i drzwiowg nalezy dopowietrzye mieszkanic
montujac nawictrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r { Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z poznicjszymi zmianami ,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwicinia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytiowanie ( Dz.UNr.75 poz.690 7 15 czerwea 2002r.)
Z pOZNnigjszymi zmianami.

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié - s R
do Z-du kominiarskiego celem s prnﬁ'dzcnin PHAW?KE%.%? léfé’fﬂ% lyﬁ,ﬁl‘aﬁ{s "
pruwid.]uwoéci wykonania oraz UDgl\?‘Wan);lwania‘pfaC n3 stanowisku (b
wydania protokolu powykonawczego . eksph)amcjiidozumwzﬂkf&ﬁleﬁﬂﬂifﬂ'lﬂﬂ'l)ﬂfﬂiﬂmw'fm ZRZESZONY W KORPORACI KORIATLD
wizgdzen i instalacii gazowych Whisany do Rejestu
Nrupt. 100/E/1842/2004: O 3-2443/6564/08

Pawel Krzeminf)
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdr6j ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawe! Krzeminski | i
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul.Poludniowa 33 Yedlina- Zdr6j 03.03. -

885-115-36-47, REGON 890644981
He Tel. 606 892 661

OPINIA NR. 71/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/8 w Boguszowie Gorcach

Dotyczgca urzagdzei grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego wcelu :
wskazania przewodu kominowego usytuowania migjsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu (echnicznego picca

Gk

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nasigpuje :

Przew6d kominowy nr 5-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlgczenia
kotla C.O-GAZ typu ,.C” z zamknigta komorg spalania.

W pomicszezeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonaé wentylacjg nawiewna —
dopowietrzajaca o wym.min.200cm?.

Pomicszczenic spelnia wymogi zawarle w Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (D2 U.Nr.75,p0z.690)

z poznicjszymi zmianami ( §172. pki.3 14.)

Przewod kominowy nr 11-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewdd kominowy nr 2-grupa V- odpowiada nizej wymienionym przepisom i mozc by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewncj z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienna i drzwiowa nalezy dopowictrzyc mieszkanie
montujgc nawietrzaki okiennc.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( D2 U.Nr89 poz.d14) wraz 2 pozniejszymi zmianami .
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznyeh i Adminisiraci z dnia 21 kwictnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowgj oraz Rozporzgdzenia Minisira
Infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw  jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
7 poOZnicjszymi zmianami.
Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela inwestora) i opiniodawcy/.

picczatka i pedpis
uprawnionego Mistrza Komunarskicgo

UWAGA :
. = 7 <
po W}'k()l’h‘llﬂll w/w zalecen na[ei)‘ 'I.gl()si(" ‘EJAW"—"L KRJBMINISK} UPRAWNIONY MISTRZ XOMI] v
do Z-du keminiarskiego celem sprawdzenin Ug %m{%‘vaarﬁggggg nf;()l%ﬂNlARE‘S(KJ ZRIESZONY W KORPORACA KGHINIARY .\%c(rﬁ
rawidlowosci wykonania oraz stanowisku Whpisany do Rejestr ¢
P Wy Az eksploatacii cozor w zakvesie Konirolno-pomiarowym pisany do Rejestru s

wydania protokelu powykonawczego . urzgdzen i instalacji gazowych Pawel Krzemin
M wpr, LO/E/IR42/2004; O 3-2445/654/08
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okrggowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdroj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH
Pawel Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul Potudniowa 3/3

-115-36-47, REGON 880644981 . 5 rrm e
i HTeI. 606 892 661 Jedlina- Zdro) 03.03.2018r

OPINIA N~NR 70/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/7 w  Boguszowie Gorcach
Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona pizez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskicgo w celu
. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podljczenic

ustalenia prawidlowosci podlyezenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego komindow

ustalenia stanu technicznego pieca

RN

W zwigzku z powyzszym slwierdza sig co nastepuje :

Przewoéd kominowy nr 8-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,.C” z zamknieta komorg spalania.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zamstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacie nawiewng —
dopowietrzajacg o wym.min.200cm?,

Pomieszczenic spelnia wymogi zawarte w Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002r (Dz U .Nr.75.poz.690)

z pozniejszymi zmianami ( §172. pki.314)

Przewod kominowy nr 1-grupa [ odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr 11-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka,

W chwili doszezelnicnia lokalu montujac szczelng stolarkg okiennag 1 drzwiowq nalezy dopowictrzyd mieszkanie
montujgc nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z duia 07.07.1994r ( Dz UNr.89 poz.414) wraz z poznicjszymi zmianami .
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Adminisiracji z dnia 21 kwielnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury » dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75 poz.690 2 15 czerwea 2002r.)
Z poznigjszymi zmianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wiasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczitka i podpis
uprawnionego Mistrza Kommiarskicgo

UWAGA :
o wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié CAWHL KBALMINS K ~
cI;o ?j(lu komininrskiego celem sifl'mgwlzcnju UPRAWNIONY WISTRZ KOMINIARSK; UPRAWNIONY MISTRZ KOMIT K1
prawidlowosei wykonamnia oraz i ?0‘;‘;}; Kq&ywama prac na stanowisku ZRIESZONY W KGRPORAC! IKOMINIARZY -(H
wydania profokelu powykonawezego . ; urﬂzghzéonml ?rfsagalﬂ%j;?gggig&%ﬂgﬂum” Wpisany do Rejestru po 44
Ny upr, 1001842%004. O J-24431664/08 Pawwel Krzemins)
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzgdzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okrggowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdréj ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawei Krzeminski
58-330 Jedlina-Zdraj, ul.Potudniowsa 3/3
NIP 886-115-36-47, REGON 880644081
Tol. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR 69/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/6 w  Boguszowie Goreach

Dotyczaca urzgdzen grzewczo- kominowych uiywanych przez :

Sporzadzona przcz posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego w celu :
wskazania przewodn kominowego usytuowania micjsca na podlaczenie

ustalenia prawidlowosci podlgczenia

uslalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego komindw

ustalenia stanu technicznego pieca

G

W zwigzku z powyzszym stwicrdza si¢ co nastgpuje :

Przewod kominowy nr 13-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i mozc byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu .,C” z zamknigtg komorg spalania.

W pomicszezeniu, w kidérym bedzic zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonac wentylacje nawiewna —
dopowietrzajacq o wym.min.200cm?>.

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r (D2 U.Nr.75,poz.690)

z pozniejszymi zmianami ( §172, pkt.3 1 4.)

Przewod kominowy nr 12-grupa [ odpowiada nizej wymicnionym przepisom 1 moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom kuchnia.

Przewdd kominowy nr 4-grupa Il odpowiada nizej wymienionym przepisom 1 moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewngj z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujge szczelng stolarkg okienng i drzwiowg nalezy dopowictrzy¢ mieszkanie
montujge nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.19941 ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami ,
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 21 kwictnia 2006r. w sprawic ochrony przcciwpozarowsj oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow | jakim powinny od powiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.UNR75 poz.690 z 15 czerwea 2002r)
Z poZnigjszZymi Zmiananmi.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominarskiego
UWAGA : , :
LAWG L KBZLMINS «

po wykonaniu w/w zaleces nalezy zglosi¢
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia
prawidlowosci wykonania oraz

wydania protokolu powykonawczego .

UPRAWNIONY miSTRZ KOMINIARSK:
Do wykonywania prac na stanowisku

eksploatacii dozon w zalresie konirolnu-pomiarowym

urzadzer i instalacji gazowych
Nrupr. 100/E18422004; () 3-2443/654/08

UPRAWNION?
ZRZESZONY WKORPO cJicai

Whpisany do Rejestrd p

Pawel Krzemins
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdréj ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

—~

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH
Pawel Krzemiriskl
58-330 Jedlina-Zdréj, ul. Potudniowa 3/3 _ :
NIP 885-115-36-47, REGON 820644981 Jedlina- Zdroj 03.03.2018r
Tel. 606 892 661

OPINIA NR 68/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/5 w  Boguszowie Goreach
Dotyczaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Krzeminskiego w celu :
wslkazania przewodu kominowego usytuowania micjsca na podljczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

uslalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego picca

D

W zwigzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje

Przewéd kominowy nr 15-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.0-GAZ typu .,C” z zamknigta komora spalania.

W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonaé wentylacjc nawiewna —
dopowietrzajaca o wym.min.200cm?.

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp Min Infrastruktury 7 dnia 12 kewietnia 2002r (Dz.U.Nr.75_poz.690)

z pozniejszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przewod kominowy nr 20-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenlylacjt wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewdd kominowy nr 12-grupa V' odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnicnia lokalu montujac szczelna stolarkg okicnna i drzwiowa nalezy dopowietrzy¢ micszkanic
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U Nr.89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami ,
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury # dnia 12 kwicinia 2002r. w sprawic warunkéw . jakim powinny od powiada¢ budynki i ich usyluowanic ( Dz U.Nr75 poz.690 z 15 czerwea 2002r.)
Z pozniejszymi zmianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. 2 przeznaczeniem po 1 egz. dla wlasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

picczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié CAWBE KBZLEMINS K

do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia UPRAWNIONY MLSTRE KOMINIARSIK) UPRAWNIONY MISTIU
prawidlowosci wykonania oraz Do wyly_:rsywama prac na stanowisku PRZESIONYAY K(fRFW-, 0 '
wydania protokolu powykonawczego . eksploatacfii dozor w zakreste Konirolno-pomiarowyie Whpisany do Rejestru p

urzadzen i instatacji gazowych ifish
N upr, 10J/E/8421004: O 3-244%/664/08 Feinel Repamitty
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrdj ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKI
awet Krzemiriski

58-330 Jedlina-Zdrdj, ul. Poludniowa 3/3

NIP 885-115-36-47, REGON 88054498°
Tal. 606 892 661

Jedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR. 67/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/4 w  Boguszowie Goreach
Dotyezaca urzadzen grzewczo- kominowych uzywanych przez .

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pawla Kizeminskiego w celu :
. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlgczenie

2. ustalenia prawidlowosci podlaczenia

3. uslalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewezych lub wentylacyjnych

4. ustalenia stanu technicznego komindw

5. ustalenia stanu technicznego pieca

k.

W zwigzku z powyzszym stwicrdza sie co nastepuje

Przewdd kominowy nr 7-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,,C” z zamknigla komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonaé¢ wentylacje nawiewng —
dopowietrzajacq o wym.min.200cm?.

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r (Dz.U.Nr.75.poz.690)

7 pozniejszymi zmianami ( §172. pki.3i4)

Przewod kominowy nr 9-grupa V odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wenlylac)i wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewdd kominowy nr 1-grupa IV odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywicwnej z pom. lazienka.

W chwili doszczelnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienng i drzwiowa nalezy dopowietrzy¢ mieszkanie
montujge nawictrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.UNr.89 poz.414) wraz z poZniejszymi zmianami .
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji 7 dnia 21 kwielnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowsj oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic ( DzUNE75 poz.690 z 15 czerwea 2002r)
Z pazZnicjszymi zmianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wladciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczytka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA : - 7KL 2 . .

P wykonaniu wiw zalece nalety zglosic AL K%%R%%ﬁlnﬁﬁl!ﬂ%bﬁ UPRAWNIONY MISTRZ XOMIARSIG
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia UgRAWEgT? }i;[af?iﬁal prac na stanowisku ZRZESZONY W KORPORAC. KOHINIAI f fIC) SK1c
prawidlowosci wykonania oraz eks;?lo:uignﬁido%omwzakres&eKpnunlnu-pumlamwvn Wpisany do Rejesiiu poyf
wydania protokolu powykonawczego . urzgdzer i instalacji gazowych Pay /

Nr upr, 100/R/18AZR T Su20a5654(0Y
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Zaklad Uslug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué¢ tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrdj ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKIC:
Pawel Krzemiriski

58-330 Jedlina-Zdrdj, ui.Poiudning&a 303

i L Tedlina- Zdroj 03.03.2018r

OPINIA NR 66/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/3 w  Boguszowie Gorcach
Dotyczgca urzgdzen grzewczo- kominowych uZywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Kizeminskiego wcelu :
. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podljczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego kominow

ustalenia stanu technicznego picca

YN

W zwigzku 7 powyzszym stwierdza sig co nastepuje :

Przewod kominowy nr 5-grupa | odpowiada nizej wymienionym przepisom 1 moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,,C” z zamknieta komorg spalania.

W pomieszezeniu, w ktérym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawicwng —
dopowictrzajacg o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarle w Rozp.Min.Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r (D2 U.Nr.75.poz.690)

z pézniejszymi zmianami ( §172. pkt.3 i 4.)

Przewdd kominowy nr 2-grupa I odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenltylacyi wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr l-grupa Il odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom. lazienka,

W chwili doszczclnienia lokalu montujac szczelng stolarkg okienng i drzwiowa nalezy dopowictrzy¢ mieszkanie
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( D2 UNR89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianaimi .
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wevwnetiznyeh i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawic warunkow . jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr75 poz.690 z 15 czerwea 2002r)
Z pdznicjszymi zmianami.
Opinig sporzqdzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wiasciciela ( inwestora) i opiniodawoy .
“awed, KRZLMINSKL

UPRAWNIONY MiSTRZ KOM]NIARSK! pieczatka i podpis
Do WV’E‘?WWE‘"‘E precna stanowisku uprawnionege Mistrza Kominiarskicgo e
UWAGA : slesploatac]i dozory v zakresie Koniroino-pomiarowym UPRAWNIONY MISTRZ ICOJfNT ‘i\l'é;‘_,.llél‘J{
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosi¢ o u??gé%ﬁh’?;@ﬁ“g?f%ﬁ%ﬂw zrazcs;.zo:l‘{vu KORPORACI E?m:“ U F(ﬂl_ :1 4
do Z-du kominiarskiego celem sprawdzenia R ' Wpisany do Rejestriy/g '
prawidlowos$ci wykonania ovaz Pawel Krzeminsi

wydania protokelu powykonawczego .
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Zaklad Ushug Kominiarskich

Pawel Krzeminski

Dyplomowany Mistrz Kominiarski

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich
Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzgdzen
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatrué tlenkiem wegla
przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrd6j ul. Poludniowa 3/3 tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICE
Pawet Krzemirski

58-330 Jeadlina-Zdrdj, u|.Po{udnlogva 33

NIP 885-115-36-47, REGON 880644981

Tel. 606 892 661 Jedlina- Zdr¢j 03.03.2018r

OPINIA NR 65/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/2 w  Boguszowie Gorcach

Dotyczgea urzgdzen grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarsiaego Pawla Kizeminskiego wcelu :
1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlyczenie

. ustalenia prawidlowosci podlgczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewczych lnb wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego komindw

ustalenia stanu technicznego pieca

Lo L

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastgpuje :

Przewdd kominowy nr 17-grupa | odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaezenia
kotla C.O-GAZ typu ,,C” z zamkniglg komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykona¢ wentylacje nawiewna —
dopowielrzajacq o wym.min.200cm?,

Pomieszczenie spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min. Infrastrulctury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz U Nr.75 poz.690)

z pozniejszymi zmianami ( §172. pkt.314.)

Przewdd kominowy nr l4-grupa [ odpowiada nize] wymicnionym przepisom i moz¢ byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom.kuchnia.

Przewod kominowy nr 4-grupa 1l odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewngj z pom, lazicnka,

W chwili doszezelnienia lokalu montujace szczelng stolarke okienng i drzwiowg nalezy dopowietrzy¢ mieszkanic
montujac nawictrzaki okicnne.

Opinig sporzgdzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.UNr.89 poz.414) wraz z poznigjszymi zmianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracii z dnia 21 kwietnia 20061, w sprawic ochrony przeciwpozarowsj oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawie warunkow . jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz UNR75 poz.690 2z 15 czerwea 2002r.)
z pozniejszymi zmianami.

Opini¢ sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla wiasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

pieczatka 1 podpis
uprawnionego Mistrza Kominiarskiego

UWAGA :

po wykonaniu w/w zaleceni nalezy zglosic SAWEL KRZEMINS

do Z-du kominiarskicgo celem spra enis LEAWY i i - .

P!'zl\\'id.lown-'ccilkamimialol;:lzm wdzenty UPRAWNIONY MmiSTRZ Kﬂﬁﬁﬁs& UPRAWNIONY MISTRZ XOM

il 'ht Kol St Do wykonywania prec na stanowisku ZRZESZONY W KORPORACJ KOMINIARZY,
ydania protokelu powykonawezego . eksploalacjiidozufuwzakresiekunlrmnu-punuamwyu‘ Wplsany do Rejestru rd4

urzadzen i instalacji gazowych 5 —
Nr upr, 10ME/184212004: § 32443/664/08 SR
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Zaklad Uslug Kominiarskich

i
|
e* y L l

Pawel Krzeminski i

. . . |

Dyplomowany Mistrz Kominiarski i
Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich |

Biegly sadowy z zakresu kominiarstwa, zagrozen pozarowych od urzadzen |
grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatru¢ tlenkiem wegla i

przy Sadzie Okregowym w Swidnicy A.0151-126/15
Jedlina- Zdrd6j ul. Poludniowa 3/3  tel. kom. 606-892-661

ZAKEAD USEUG KOMINIARSKICH
Pawet Krzeminsic
58-330 Jedlina-Zdrdj, ul. Poludniowa 3/3
NIP 885-115-36-47, REGON 890644581
Tel. 606 892 661

Jedlina- Zdro; 03.03.2018r

OPINIA NR. 64/03/2018

W budynku przy ul. Szkolna Nr. 26/1 w  Boguszowie Goreach
Dotyczgca urzadzei grzewczo- kominowych uzywanych przez :

Sporzadzona pizez posiadajaccgo wymagane uprawnienia mistrza kominiarskicgo Pawla Krzeminiskicgo w celu :
1.  wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podlyczenie

ustalenia prawidlowosci podlaczenia

ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen grzewezych lub wentylacyjnych

ustalenia stanu technicznego komindw

ustalenia stanu tcchnicznego picca

o -l- [95] ‘t\J

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nasigpuje

Przewéd kominowy nr 16-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze byé przeznaczony dla podlaczenia
kotla C.O-GAZ typu ,.C” z zamknigla komora spalania.

W pomieszezeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol C.O-GAZ, nalezy wykonaé wentylacje nawiewna —
dopowictrzajaca o wym.min.200cm?,

Pomicszezenic spelnia wymogi zawarte w Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r (D2 U.Nr.75.p0z.690)

z poznigjszymi zmianami ( §172. pkt.3i4.)

Przewéd kominowy nr 22-grupa V odpowiada nizej wymicnionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wentylacji wywiewnej z pom_kuchnia.

Przewod kominowy nr 3-grupa IV odpowiada nizej wymienionym przepisom i moze by¢ przeznaczony dla podlaczenia
wenlylac)i wywiewnej z pom. lazienka.

W chwili doszezelnienia lokalu montujac szezelng stolarke okienna i drzwiowa nalezy dopowietrzyé mieszkanie
montujac nawietrzaki okienne.

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz U.Nr.89 poz.d14) wraz 7 pOZNIgSZYMI Zimianami ,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrziych i Administracji 7 dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawic ochrony przeeiwpoZarowej oraz Rozporzgdzenia Minisira
Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw . jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie ( Dz.UNE7S poz.690 z 15 ezerwea 2002r)
# pozniejszymi zmianami.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dia wlasciciela ( inwestora) i opiniodawey .

picczatka i podpis
uprawnionego Mistrza Koeminiarskiego

UWAGA :
po wykonaniu w/w zalecen nalezy zglosié
do Z-du keminiarskiego celem sprawdzenia

prawidlowosci wykonania oraz ZAWEL KRZEMINSK UPRAWNIONY MISTRZ KO 8K |
wydania protokelu powykonawezego . UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSK ZRZESTONY W KORPORACI KOUIKIE 2 POLS /;J ;
Do wykonywania prec na stanowisku Whpisany do Rejestru nr 44
aksploatac]i dozoru w zalresie kontiolnu-pomiaiowyn -
urzadzen i instalacji gazowych Pawel Krzem

N upr. (RVEBAZI2004: 0 3-2443/664/06
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